
AND

AND
Woning
ingestort

Installateur
lichtgewond

Omliggende huizen
hebben schade opgelopen

Bewoners
onder puin geraakt

Omliggende huizen
tot in de avond ontruimt

Risico op ernstig gewonde of
dodelijke slachtoffers

Bewoners (licht)
gewond geraakt

Slachtoffers moeten door de
hulpdiensten uit het puin worden 
bevrijd

Gasexplosie
in de woning

Gas verspreid zich 
door de kruipruimte

Gasleiding in kruipruimte
doorboord

Installateur had geen
zicht op de gasleiding

Wat is de directe oorzaak dat de 
installateur geen zicht had op de 
gasleiding?

Slachtoffers bleven in de woning
ipv direct naar buiten op >50m 
afstand

Installateur voert geen schouw 
uit in kruipruimte
op aanwezigheid van leidingen

Bewoner 'minutenlang' binnen 
om Cogas te bellen / bereiken

Installateur dacht dat hij
waterleiding had geraakt

Wat is de oorzaak dat de 
bewoner minutenlang aan het 
bellen was (binnen, ipv direct 
naar buiten en dan pas bellen)?

Waarom dacht de installateur 
dat hij de waterleiding had 
geraakt?

Installateur beperkt onderzoek
tot uitsluitend gebruik van 
detectiemeter

Installateur weet niet dat 
gasleiding ook van pvc kan zijn

Wat is de oorzaak dat de 
installateur zijn onderzoek 
beperkt tot de detectiemeter (ipv 
detectiemeter EN schouw)

Hoe had de installateur moeten 
weten dat gasleidingen ook van 
PVC kunnen zijn? 

Installateur werkte
alleen

Detectiemeter reageert alleen op
metaal, niet op PVC

Gasleiding is
van PVC

Open haard
brandt (ontsteking)

Open haard brandt
(zuigt lucht aan vanuit de 
kruipruimte)

Installateur boort gat via
buitenmuur naar kruipruimte

Alle betrokkenen buiten levensgevaar

Gasexplosie in woning


